
W193, W204

PE100

dn90

łuk B 60°/ dn90, PE100, SDR17

W196, W206, W222, W240

PE100

dn90

2x Połączenie kołnierzowe PE dn90/DN80

Q Ø80

Z Ø80

FF Ø80; L=500

N Ø80

HP Ø80

W194, W195, W205, W224

PE100

dn90

łuk B 11°/ dn90, PE100, SDR17

Połączenie kołnierzowe PE dn90/DN80

Z Ø80

FF Ø80; L=500

N Ø80

HP Ø80

W225

P
E

1
0
0

d
n
9
0

b/s
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UWAGI :

1/ Oznaczenia  i  uwagi  jak  na  rys. nr 1.

2/ Dopuszcza  się  zastosowanie  innych  rozwiązań

    konstrukcyjnych  i  materiałowych  węzłów  technologicznych.

Z.D.
ZZ

taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza 1.6 m
0,8 m

1)

2)

taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza

Z.D.

1.6 m
0,8 m

ZZ

UWAGA !
1/ ZZ - zespół zabezpieczający przed wtórnym zanieczyszczeniem
         zgodnie z normą PN-EN 1717
2/ Taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza nad przyłączem z rur PE
3/ Min. 0,5 m przed budynkiem wykonać przejście przyłącza z PE na rurę stalową ocynk.
4/ Przejścia przez ścianę uszczelnić materiałem elastycznym.

ZZ

1.6 m

Z.D.

taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza

0.8 m

3)

przejście PE/STAL
min.

0.5 m

min.
0.5 m

min.
0.5 m

przejście PE/STAL

przejście PE/STAL

b/s

Schematy wysokościowe przyłączy wodociągowych
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