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Elewacja kontenera stacji- Pompownia Rosko
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Kontenerowa pompownia wody wraz z infrastrukturą
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UWAGI:
1. Wentylację stacji podano przykładowo. Inne rozwiązania są możliwe pod
warunkiem że Fn=0,12 m² oraz wywiewnych Fw=0,12 m².
2. Warunek: wentylacja naturalna nawiewno- wywiewna kategorii A.
3. Obudowa stacji z poszycia alucynkowego z izolacją akustyczno- termiczną,
niepalną o odporności ogniowej EI60. Dach powinien być wykonany z
materiałów niepalnych o lekkiej konstrukcji.
4. Drzwi wejściowe do pomieszczeń powinny być zaopatrzone w zamki. Drzwi z
zewnątrz powinno się otwierać za pomocą klucza.
Drzwi powinny otwierać się na zewnątrz z możliwością blokowania ich w pozycji
otwartej. Personel obsługujący stację powinien mieć możliwość otwarcia drzwi od
wewnątrz bez klucza (zamek antypaniczny).
5. Na powierzchni zewnętrznej ścian nad fundamentem zamontować okapnik
uniemożliwiający podciekanie kontenera na powierzchni fundamentów.
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